
NARIADENIE
ktorým sa po siedmykrát mení nariadenie o výstavbe č. 112/2012

Článok 1
Slová „a nemajú elektrické vedenie ani vodoinštaláciu“ v článku 1.2.1 bode 77 nariadenia

sa vypúšťajú.

Článok 2
Článok 3.8.2 bod A znie takto: Potvrdenie od hlavného elektrikára, že elektrické inštalácie

tej časti konštrukcie, ktorá sa uvádza do prevádzky, sú pripravené na kontrolu.

Článok 3
Článok 3.9.2 bod A nariadenia znie takto: Potvrdenie od hlavného elektrikára, že elektrické

inštalácie konštrukcie sú pripravené na kontrolu.

Článok 4
Za článok 6.7.1 ods. 10 nariadenia sa vkladá tento nový odsek: Nové a rekonštruované

budovy musia byť vybavené prípojnými zariadeniami na nabíjanie elektrických vozidiel na
každom parkovacom mieste.

Článok 5
Do článku 6.8.1 nariadenia sa dopĺňajú dva nové odseky:
Počet  parkovacích  miest,  na  ktorých  sa  môžu  elektrické  vozidlá  nabíjať,  sa  uvedie  v

projektovej dokumentácii počas projektovania takýchto budov a ich rekonštrukcie. 
Islandský stavebný úrad vydá usmernenia o vykonávaní tohto článku.

Článok 6
Článok 8.3.1 nariadenia znie takto: Cement, betón a betónové konštrukcie musia byť v

súlade s ustanoveniami zákona o stavebných výrobkoch, islandských noriem pre konštrukčné
riešenie, pozri článok 8.2.1 a tieto normy: IST EN 197-1, IST EN 12620, IST EN 206 a IST
EN 13670.

Článok 7
Článok  14.7.1  ods.  5  nariadenia  znie  takto:  Návrh  elektrického  vedenia  v  rodinných

domoch musí vychádzať z noriem IST 150 a IST 151.

Článok 8
V článku 14.11.2 ods. 2 nariadenia sa slová „nariadenie o osobných výťahoch a osobných a

prevádzkových  výťahoch“  nahrádzajú  slovami  „nariadenie  o  výťahoch  a  bezpečnostných
komponentoch do výťahov“.

Článok 9
Toto  nariadenie  stanovené  podľa  článku  60  ods.  1  stavebného  zákona  č.  160/2010

nadobúda účinnosť bezodkladne.


