
REGOLAMENTO
che modifica, per la settima volta, il regolamento sull'edilizia n. 112/2012

Articolo 1
All'articolo 1.2.1, punto 77, del regolamento, le parole "e non hanno né cablaggio elettrico

né impianto idraulico" sono soppresse.

Articolo 2
L'articolo 3.8.2, punto A, recita come segue: Conferma da parte del capo elettricista che

l'impianto elettrico della parte della struttura che viene presa in uso è pronto per l'ispezione.

Articolo 3
L'articolo 3.9.2, punto A, del regolamento recita come segue: Conferma da parte del capo

elettricista che l'impianto elettrico della struttura è pronto per l'ispezione.

Articolo 4
Dopo l'articolo  6.7.1,  paragrafo  10 del  regolamento  è  inserito  un nuovo paragrafo  che

recita:  Gli  edifici  nuovi  e  ristrutturati  devono contenere  dispositivi  di  connessione  per  la
ricarica delle auto elettriche in ogni posto auto.

Articolo 5
All'articolo 6.8.1 del regolamento sono aggiunti due nuovi paragrafi:
Il numero di posti auto in cui è possibile ricaricare le auto elettriche deve essere indicato

nella documentazione di progetto durante la progettazione di tali edifici e il loro restauro. 
L'autorità islandese per l'edilizia emette orientamenti sull'attuazione di questo articolo.

Articolo 6
L'articolo 8.3.1 del regolamento recita come segue: Il cemento, il calcestruzzo e le strutture

in  calcestruzzo  devono  essere  conformi  alle  disposizioni  della  legge  sui  prodotti  da
costruzione, agli standard islandesi per la progettazione delle costruzioni, cfr. articolo 8.2.1, e
alle seguenti norme: IST EN 197-1, IST EN 12620, IST EN 206 e IST EN 13670.

Articolo 7
L'articolo 14.7.1, paragrafo 5, del regolamento recita come segue: La progettazione del

cablaggio elettrico nelle case familiari deve basarsi sulle norme IST 150 e IST 151.

Articolo 8
All'articolo 14.11.2, paragrafo 2, del regolamento, le parole "Regolamento sugli ascensori

per passeggeri e sugli ascensori per passeggeri e di servizio" sono sostituite da "Regolamento
sugli ascensori e sui componenti di sicurezza per ascensori".

Articolo 9
Il  presente  regolamento,  stabilito  ai  sensi  dell'articolo  60,  paragrafo  1,  della  legge

sull'edilizia n. 160/2010 entra immediatamente in vigore.


