
TARISTUMINISTRI
millega muudetakse seitsmendat korda ehitusmäärust nr 112/2012

Artikkel 1
Määruse artikli 1.2.1 punktist 77 jäetakse välja sõnad „ning neil ei ole elektrijuhtmeid ega

veevarustust“.

Artikkel 2
Artikli  3.8 lõike 2 punkt A on sõnastatud järgmiselt:  Elektriku kinnitus  selle  kohta,  et

ehitise selle osa elektripaigaldised, mis on kasutusele võetud, on kontrollimiseks valmis.

Artikkel 3
Määruse artikli  3.9.2 punkt A on sõnastatud järgmiselt:  Elektriku kinnitus ülevaatuseks

valmis oleva konstruktsiooni elektripaigaldiste kohta.

Artikkel 4
Määruse artikli 6.7.1 lõike 10 järele lisatakse uus lõige: Uutel ja restaureeritud hoonetel

peavad olema ühendusseadmed elektriautode laadimiseks igal parkimiskohal.

Artikkel 5
Määruse artiklisse 6.8.1 lisatakse kaks uut lõiku:
Selliste hoonete projekteerimisel ja restaureerimisel esitatakse projekteerimisdokumentides

parkimiskohtade arv, kus elektriautosid saab laadida. 
Islandi ehitusasutus annab välja suunised käesoleva artikli rakendamiseks.

Artikkel 6
Määruse  artikkel  8.3.1  on  sõnastatud  järgmiselt:  Tsement,  betoon  ja

betoonkonstruktsioonid peavad vastama ehitustooteid käsitleva seaduse, Islandi ehitusprojekti
standardite (vt artikkel 8.2.1) ja järgmiste standardite sätetele: IST EN 197-1, IST EN 12620,
IST EN 206 ja IST EN 13670.

Artikkel 7
Määruse  artikli  14.7.1  lõige  5  sõnastatakse  järgmiselt:  Peremajade  elektrijuhtmete

projekteerimisel lähtutakse standarditest IST 150 ja IST 151.

Artikkel 8
Määruse  artikli  14.11.2  lõikes  2  asendatakse  sõnad  „reisijate  lifte  ning  reisija-  ja

teeninduslifte käsitlev määrus“ sõnadega „määrus liftide ja lifti ohutusseadiste kohta“.

Artikkel 9
Käesolev määrus, mis on sätestatud ehitusseaduse nr 160/2010 artikli 60 lõike 1 kohaselt,

jõustub viivitamata.


